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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
12.01.2012 Karger

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195/692-0
Fax 07195/692-177

Die Änderungen dürfen 
nur von JUDO GmbH 
vorgenommen werden.

Bauvorhaben

Maßstab

 

JUDOMAT Enthärtungsanlage
JM 2-3 Z-E
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Abwasser
zum Kanal

D

Ein- und Ausgang
IG 1"

Hinweis:
Freier Auslauf zum Kanal erforderlich.
D 213 bei der JM 2 Z-E,

D 259 bei der JM 3 Z-E.

230V/50Hz

Überlauf


